Wiesbaden, den 7. November 02

Vermerk M zu Flugzeugabsturz [EK
Herrn Minister Dietzel
iiber '

Frau StaatsSekretiirin br. Gundelach

Internatmnale Liinderkommission Kerntechnik

‘Untersuchungen zum gezielten Absturz eines groﬂen Verkehrsﬂugzeuges auf Kernkraftwerke

Ergebnisse aus den Gutachten

Ausgelost durch die Ereignisse vom 11. Sgptcmbci' 2001 wurden von der ILK. Guiachten zur
,Uberpriifung des bau]ichen Schutzzﬁstandes von Ker‘xﬂcraf‘rwerken“'und »Jntersuchungen zu

: thermlschcn Ausmrklmgen eines Kerosinbrandes™ in Auftrag gegeben.

Mit Abschluss der Gutachten (Anlage) liegen der Kommzsswn jetzt dle fiir cme Entsche1dung itber

das weitere Vorgehen erhebhchen Ergebmsse vor.’

Zu Threr Information 'werden die \_mch’ugsten Ergebnisse kurz darggstellt und die sich daraus

crgebenen ‘Schlussfol gerungen fiir unser behﬁrdlichés Handeln _erléiutert;,-

1 Uberpriifung des baulichen Schutzzustandes von Kemkraftwerken gegen Absturz eines groﬁen -

Kerrﬂcraﬁwerkes Prof. Eibl & Partner, Karlsruhe

Untersucht wurde das Kerikraftwerk Neckarwestheim (GKN H) als Konvoi—Anlage néuester
Bauart mit der stirksten baulichen Auslegung (Armierung) aller KKW in der Bundesrepublik.
Als Flugzeum:ypen wurden der am Weitverbreitteste Typ Bomg 747 ( Jurbo-Jet ) und der

Alrbus 320 bzw.340- 600 betracbtet

Pﬁifgegensténde ﬁvaicn: . _ .
. mﬁg}iche Anflugszenarien (Anflugwinkel, Anﬂu_ggeschwind_igkéit und Gebaude-und
. Gelardesituation am Standort von GKN m
. Belasﬂmgsﬁmkhonen und Strukturverhalten des Reaktorgebaudes (F lugzeuganprall aufs

._ Contam.mcn‘[)
e Sonderbetrachnmgen fiir Triebwerks- ind Bugradaufprall, induzierte Erschutterungcn und

ein Kleinflugzeug mit Sprengstoff
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Ergebnisse: .
Ein gezielter Anflug des Reaktorgebﬁudes von GKN II durch Terroristen ist moglich. Dies gilt

auch fiir alle anderen Kernkraftwerke.

Die berechneten Verformungen und mechanischen Zerstorungen im Aufireffbereich sind
beachtlich und liegen im Grenzbereich der maximalen Belastbarkeit des betrachteteﬁ
Containments. ' o | |
Bei dem Autprall eines Jumbo auf die Reaktorkuppel der betrachteten Konvoi-Anlage -
entstehen Zwar Risse in der Betonhiille und Betonabplatzunoen im Innem, hierdurch sollten
aber keine grofleren Mengen von Kerosin in das Containment emdrmgen konnen
Weiterhin kommit der Gutachter fiir #ltere Anlagen zu dem Ergebnis: ,Die Dicke der
Stahlbetonwﬁnde.der Hlteren Aﬁlag_en sind relativ gering. Bereits ohne detaillierte
Untersuchungen kann auf Grund der durchgefiihrten Berechnungen und Erfahrungen mit der
Auslegung und Widerstandsfahigleit soléher Strukturen der Schluss gezogen \lNe‘rden, dass
diese ohne weitere MaBna.hmen nicht in der Lage sind, dem Aufprall eines Flugzeugs

standzuhalten
Dies bedeutet im Falle B1b115 A und B, dass die Containments dem Aufprall mcht standhalten

" Die Untersuchungen unter 2. erfibrigen sich deshalb fiir Biblis, deren Ergebmsse werden aber der

Vollstandlgkelt halber hier dargestellt.

2. Untersuchuﬁgen zum gezielten Absturz eines profien Verkehrsflugzeuges mit vollem Tankinhalt

auf ein Kemkraftwerk neuerer Bauart*; TUV Siiddeutschland 1md Prof, Kordina ~
. Als Referenzkraftwerk wurde das Konvoi-Kernkraftwerk [sar 2 (KKI 2) Iausgewéihlt:

Prﬁfgegenstﬁnde waren:

s thermische und meﬁhanische Auswirkungen des Kerosinbrandes auf die Bauwerke
(Reaktorgebaude, Reaktorhilfsanlagengebéude, Notspeisegebiude)

° systemtechnische Aﬁswirkux}gen von Brand und Erschﬁtteruhgen (Elektro- und Leittechnil,

Systemtechnﬂc) i
» - potenzielle Freisetzung radioaktiver Stoffe aufgrund von Schiden an der betrachteten

Konvoi-Anlage
Ergebnisse:
: D1e Abschitzumgen ergaben:

dass die Standsicherheit des Reaktorgebaudes durch den Aufprall mch’t in Frage gesteilt ist
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| dass wahrscheiniich an der Aufprallstelle nur germge Mengen Kerosin in das. /
Reaktorgebdude eindringen werden und der hierfiir kritische Bereich in der Dehnungsfuge
zwischen Reaktorkuppel und Ringraum zu sehen ist
die Nachwirmeabfuhr des Reaktors gewihtleistet ist, soweit die Armaturenkammer am
Reaktorgebiude nicht direkt getroffen wird und kein groBerer Kerosinbré,nd unter der
Armaturenkammer entsteht ' | A
im.Notstandsgebﬁude (Notstandswarte) der Ausfall aller leittechnischen Einrichfungen zu

_ unterstellen ist und auch die Standsicherheit des Notstandsgebdudes nicht gewﬁhrleistet ist
dass aber katastrophale Auswirkungen bei der Konvoi-Anlage mit grofier
Wahrscheinlichkeit verhindert werden kﬁnnen, soweit nicht die d.g. kﬁtische'n

Randbedingungen eintreten.

oy |
Schlussfolgerungen fiir B1b11s

Mit den Ergebmssen von Prof. Eibl und dem TUV Suddeutschland muss davon ausgegangen

werden, dass es bei einem gezielten Flugzengabsturz auf Biblis A oder Bzu Zerstorungen an dem
betroffenen Reaktorgebaude und damit zu sehr hohe Frelsetzungen yon Radioaktivitit in die
Umgebung kommen wiirde, A | !

Die Analyse der Gutachten ergibt weiter, dass bauhche oder systemtcchmsche
ErtiichtignngsmaBnahmen an den- Reaktorgebauden zur Verhinderungen eines groferen Schadens
durch terroristische F lugzeugangriffe bei Altanlagen nicht zielﬁihrend sind. Hier wéiré allenfalls an
Anﬂughmdemlsse wie z.B.- hohe Betonpfeﬂer 0.3, MaBnahmen zu denken, um die Anlagen zu

schiitzen.

Grundsitzliche Schlussfolgenmg
Von'den 19 in der Bundesrepubhk betriebenen Kemkraﬂwerken haben nur die drei Konvomnlagen

‘eine bauliche Auslegung, die einem gezielten Flugzeugabsturz ohne gravierende Freisetzungen
radioaktiver Stoffe in die Umgébung der Anlagen standhalten kann. Auf noch nicht abschliefiend

untersﬁchte neuralgische Punkte bei den Konvoianlagen, wie direkter Treffer auf die

Arménuenkammer, Brand unter der Annamrenkénuner und Standsicherheit der Notstandswarte

wurde bereits hingewiesen.

Bei allen anderen Kemkraftwerken ist bei einem Aufprall auf das Reaktorgebaude mit schweren bis

katastrophalen Freisetzungen radloaktwer Stoffe zu rechnen.
Weiterhin ist eine bauhche Erttichtigung dieser Reaktorgebaude aus technlschen und

wirtschaftlichen Griinden nicht machbar bzw. nicht sinnvoll. Mafinahmen zur Reduz1erung dieses
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Risikos sollten in erster Linie beim Flugverkehr {(Abschottung des Cockpits, Personenkontrollen)
ansetzen. SchutzmaBnahmen fiir die Kernkraftwerke selbst wéren am ehesten in Form von

Hindernissen o. 4. denkbar, die den direkten Anﬂug der Anlage erschweren oder verhindern

kSnnten.

Vor diesem Hintergrund wurde die Problematik ,,gezielté: Flug;zeugabsturz_“ auch im
Hauptausschuss des Linderausschusses Kerntechnik diskutiert. Bs bestand Einvernehmen zwischen
allen Bundeslandern, dass bei dieser Problematik insbesondere der Bund gefordert ist und die
Entscheidung tiber ggf. erforderliche weitere Mafinahmen keineswegs den einzelnén Bundeslﬁiﬁd em
allein zugeschoben werden darf, wie es das BMU nach seinem in der Sitzung vorgefragenen Bericht
vorgesehen hatte. Desﬁalb hat der Hauptausschuss die folgende Bitte an das BMU gerichtet:
Angesichts der méglichen inderiibergreifenden Auswirkungen eines forciérten Flugzeugabsturzes

bitten die Lander das BMU, unter Beteiligung der zustiindigen Fachausschiiss'g, insbesondere

. folgende dariiber thausgehendc grundsatzhche Fragen zu kldren:

- Ergebmsse der tcchmschen Untersuchungcn der GRS und anderer Sachverstand1ger
- internationale Vorgehensweise; '
- Vorgehensweisen in anderen Bereichen, z. B. konventlonellc Industnea.rﬂdgen
-~ Verkniipfung von Mafinahmen nach § 19 AtG mit aktuellen pollzclhchen
Lageeinschétzungen;, 7 '
- MaBstibe und Vorgehensweisen fiir evtl. nachtriigliche Auflagen.”

Weiterhin beabsichtigen die Ldnder Bayern und Hessen (ggfs.iauch Baden-Wiirttemberg) in einem
gemeinsamen Ministerschreiben an Minister Trittin klarzusteﬂén, dass es sich hierbel um eine

gesa:ﬁtstaaﬂiche Aufgabe und Verantwortung handelt und dies mit der Anregung zu verbinden, die

vorliegenden Ergebnisse der ILK mit den Ergebniss-en'aus der RSK (sobald diese vortiegen)

‘zusammenzufiihren,

Die ILK selbst wird aufgrund der Untersuchungsei'gcbnisse ihrer Gutachter eine eher éllgemein
gehaltene Empfehlung abgeben, auch im Hinblick auf die sicherheits- und 31cherungstechmsche

Brisanz der Paplere

Hinweis:
Die Gutachten wurden wegen der o.g. Brisanz als ~Vertraulich — eingestuft und sind nur

einem beschriinkten Mitarbeiterkreis zugiinglich, nicht jedoch der Offentlichkeit (auch nicht

- dem Landtag).




